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S.T.SØRLI

ELDREBOLIGER HUSBYSJØEN.
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Eksist. Insp. kum.

Stakekum/Vannkum.

2" vannledning.

Snitt av vanninnlegg.

Forenklet sprinklerventil.

2"

PE50,dim 63mm PN10 i grunn.

Alarmpr°veventil.

Alarmgiver.

BOD.

Kaldt rom.

BEREDERROM.
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Kaldt rom.

BOD.

Kaldt rom ???.
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BAD.

TOALETT.

GANG.
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Flexfast Anslutningsgruppe 1/2" m/manometer.

Flexcon 25.

Sikkerhetsventil Prescor 1/2".

PÕfylling vann/glykol 30%

PÕfylling vann/glykol.

DN40 Tilbakeslagsventil.

1/2" Nikkepumpe.

Str°mningsvakt.

Snitt av vann/glykol anlegg.


