
Råkvåg Aldersheim
Prangveien 2
7114 Råkvåg

Utbedre branndør som ikke vil lukke
AktivitetsID: 6407.914931

Se anmerkning i servicerapport brannalarmanlegg

Opprettet av: Rolf Roger Kvernø
Ansvarlig: Rolf Roger Kvernø
Utførende: Rolf Roger Kvernø
Dato utført: 2020-09-25
Startdato: 2020-09-18

Status: Utført

Kommentar: Dørene er kontrolert og fungerer som normalt
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Råkvåg Aldersheim
Prangveien 2
7114 Råkvåg

Utbedre mangler i nødlysrapport
AktivitetsID: 6407.914933

Utbedre eventuelle mangler påpekt i nødlysrapport

Opprettet av: Rolf Roger Kvernø
Ansvarlig: Rolf Roger Kvernø
Utførende: Rolf Roger Kvernø
Dato utført: 2020-09-25
Startdato: 2020-09-18

Status: Utført

Kommentar: Rissa kraftlag har utbedret feil og mangler venter på slutt rapport
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Råkvåg Aldersheim
Prangveien 2
7114 Råkvåg

Nødlysanlegg - fagkyndig kontroll
AktivitetsID: 6407.541718

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3:
Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Opprettet av: Rune Berg
Ansvarlig: Rolf Roger Kvernø
Utførende: Rolf Roger Kvernø
Kommentar til utførende: Kontrollrapport vedlegges ved utkvittering av aktiviteten. Hvis det

avdekkes feil og mangler som ikke lar seg utbedre innen rammen av
serviceavtalen skal denne aktiviteten kvitteres ut med avvik.
Kommentarfeltet brukes for å beskrive de feil og mangler som er
avdekket. Videre skal pristilbud på utbedring vedlegges ved utkvittering av
denne aktiviteten.

Dato utført: 2020-09-28
Startdato: 2020-06-21

Status: Utført

Kommentar: Utført av Rissa Kraftlag sammen med feilretting.
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