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Symboler:

Brannslange

Utgang til det fri

Dører:

EI₂ 30-Sa [B30]

Konstruksjoner
EI 30 [B30]

Annet
Tegningen er å anse som konsepttegning og skal
leses sammen med brannstrategidokumentet. Den
har ikke status som byggetegning.

[B15S] (Ved utskifting byttes til EI30 CSa)

Brannalarmanlegg
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M:\2019-Oppdrag\1350033269 Indre Fosen kommune - RIBr eksisterende bygg\7-PROD\F-Brann_sikkerhet\TEG\Yttermyran\Paviliong B\Paviliong B.rvt

INDRE FOSEN KOMMUNE
YTTERMYRAN HUS B
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