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SYMBOLFORKLARING:

== SEKSJONERINGSVEGG REI-M 120 A2-s1,d0 [A120]
= BRANNGARDIN EI 60 [B60]
=== === BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
BRANNCELLEVEGG E 30 [F30]
rmmmmr RPGYKSKIGRT, MIN. 30 CM
RBMNINGSRETNING

ALTERNATIV R@MNINGSRETNING
ROMNINGSVEI
ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN

2 R

SPRINKLET

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 6
BRANNKLASSE: 2

BARESYSTEM R-60

FOR KRAV TIL OVERFLATER OG KLEDNINGER, SE BRANNTEKNISK KONSEPT.

HELDEKKENDE BRANNALARMANLEGG
HELDEKKENDE SPRINKLERANLEGG

KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, N@DLYS ETC
KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR, SPRINKLER ETC
TEGNINGENE ER A ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG LESES MED BRANNKONSEPTET
TEGNINGENE SKAL LESES | FARGER | MINIMUM ST@RRELSE A3
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SAMSPILLSFASE

RAMBGOLL

Rambgll Norge AS - Region Midt-Norge
Mellomila 79 - 7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00

Veidekke Entreprengr RIBR
Stadsbygd omsorgssenter

Opparagsnummer

1350029405
SNITT A-A Pekamenareveto
BRANNTEKNIKK

Filnavn
Branntegning snitt a-a.dwg
Malestokk
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