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Arbeidstilsynet har registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i 
sprinkleranlegg - videresending av informasjon 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til vedlagte brev fra Arbeidstilsynet, datert 
10.februar 2021, vedrørende registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i sprinkleranlegg og 
vedlagt FG-rapport, datert 17.12.2020, Galvaniserte rør i sprinkleranlegg – Hydrogendannelse og 
korrosjon. 
 
DSB ber om at informasjonen blir tatt etterretning og videreformidlet til aktuelle mottakere. 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Brann og redning 
 
 
Dag Rune Omland Carsten Aschim 
Seksjonssjef seniorrådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Brev fra Arbeidstilsynet 10.02.2021 Arbeidstilsynet har registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte 
rør i sprinkleranlegg. 
 
FG-rapport (Rørentreprenørene Norge) 17.12.2020 Galvaniserte rør i sprinkleranlegg – 
Hydrogendannelse og korrosjon.


