
Sindre Sandvik
Sæter
7160 BJUGN

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 730160014-005
utført den 04.06.2010.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 04.06.2010, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Medhilsen

J hn Morten Johns
ilsynsleder

FosenKraft as

VEDTAK

Postadresse Internett  Telefon
FosenKraft as 72520420

Epost Telefax
7160 BJUGN firmapost@fosenkraft.no 72528915
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VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 730160014-004
utført den 04.06.2010.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 04.06.2010, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Med hilsen

Bjørg Solli
Garnmelbanken 2 B
7160 BJUGN

J hn Morten John n
ilsynsingeniør

FosenKraft as

VEDTAK

Postadresse Internett  Telefon
FosenKraft as 72520420

Epost Telefax
7160 BJUGN firmapost@fosenkraft.no 72528915
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VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 730160014-003
utført den 04.06.2010.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 04.06.2010, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Medhilsen

Mette Larsen
Sæter
7160 BJUGN

,

J hn Morten Johnse
ilsynsleder

FosenKraft as

VEDTAK

Postadresse Internett  Telefon
FosenKraft as 72520420

Epost Telefax
7160 BJUGN firmapost@fosenkraft.no 72528915
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Geir Arild Fjeldsaunet
Postboks 201
7159 BJUGN

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utfort kontroll av Deres anlegg 730160014-001
utført den 04.06.2010.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 04.06.2010, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Med hilsen

;
hn MortenJoh en

---fiiisynsleder
FosenKraft as

VEDTAK

Postadresse Internett  Telefon
FosenKraft as 72520420

Epost Telefax
7160 BJUGN firmapost@fosenkraft.no 72528915
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Jaana Iren Sørmo Kotka
Seter
7160 BJUGN

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 7301 6001 4-002
utført den 04.06.2010.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 04.06.2010, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Med hilsen

John Morten Johnsøn
Tilsynsleder
FosenKraft as

VEDTAK

Postadresse Internett Telefon
FosenKraft as 72520420

Epost Telefax
7160 BJUGN firmapost@fosenkraft.no 72528915

Rannortnr. 3317 Side 1 av 1



Ritro Da
V/Trond Leikvang
7160 BJUGN

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 730160014-004
utført den 04.06.2010.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 04.06.2010,basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Med hilsen

/
1 I I •--;y1

Jihn Morten Johns
'filsynsingeniør
FosenKraft as

3-7

VEDTAK

Postadresse Internett  Telefon
FosenKraft as 72520420

Epost Telefax
7160 BJUGN firmapost@fosenkraft.no 72528915
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