
UTKA
ST

Fosen
Utkast til prøvingsrapport

Bjugnhallen
v/Vaktmester Svømmehall Bjugn

7160 BJUGN

Utstedt dato 2020-02-27
Prøve nr P2001957
Versjon
Rapport godkjent 0000-00-00

P2001957-01 Prøvested: Svømmehall
Merking

Temp 29,5 ◦C ved uttak

Prøvetaking Prøvetaker Mottak Utført fra Til Objekt Prøvetype

2020-02-25 07:30 Kunde 2020-02-25 2020-02-25 0000-00-00 Badebassengvann Bassengvann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi

Kimtall 36 ◦C NS-EN ISO 6222 3 cfu/ml 0-15

Pseudomonas aeruginosa AFNOR, IDX 33/05-03/16 <1∗ MPN/100 ml

pH NS-EN ISO 10523 7.3 ±0.2

Temperatur ved pH-måling ref NS-EN ISO 10523 21.8∗ ◦C

Konduktivitet NS-ISO 7888 52.8 mS/m ±2.11

Turbiditet NS-EN ISO7027-1 <0.5 NTU

Farge NS-EN ISO 7887-C <2 mg Pt/l

Klor, fritt Intern metode 1.8∗ mg Cl/l

Klor, bundet Intern metode 0.020∗ mg Cl/l

Klor, total Intern metode 1.8∗ mg Cl/l

Kjemisk oksygenforbruk,

COD-Mn a
Intern metode/NS 4759 mg O/l

a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

Med vennlig hilsen

fosen@sintefnorlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

torstein.antonsen@orland.kommune.no,

∗ = Ikke akkreditert resultat
CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.
Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA
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