
Sone 2

Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en

eksplosiv atmosfære

bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass,

damp eller tåke.

Dersom en eksplosiv atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig

Arialbegrensningen her vil vere at alt elektrisk utstyr som skal brukes

innenfor dette område må være i EX utførelse.

Røyking og bruk av åpen ild er selfølgelig forbudt.

Indre Sone:

Nabogrense, parkeringsplass, lekeplass, privat vei 15 M

Midtre Sone:

Offentlig ferdsel, boliger, skoler,

barnehager, faste arbeidsplasser 15 M

Sona blir 25 meter i fra tank og ariale begrensninger ut over EX sone er

at ingen lagring eller bygging av brennbart opplag, dette er for at det

ikke er bygd noe teknisk skille i denne ende av tank.

Almen fertsel til fots er det ingen begrensninger for.
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