
Kontrollskjema Nødlysanlegg
Kunde : Osen Kommune

Adresse : 

Postnr/ Sted :

Anlegg: Osen Kommunehus

Ordre nummer :

Gjelder Idriftsettelse Lyskilder Testet

Gjelder Årskontroll Merking

Styringer Testet Automatikk Testet

Sentral Testet Ledelys Testet

Batteri Testet Mark.lys Testst

Merknader :

En god del av nødlysene har defekt lyskilde og batteri.

Det anbefales å skifte til nye nødlys. Dette gjelder både markering og ledelys.

Nødlysene var ikke med på kursfortegnelser i sikringsskap.

Utførte reparasjoner ( i tillegg til service )

Ole Ivar Røsæg 08.07.2020
NTE `s representant Dato 


